2019 metais daugiabufiy gyvenamyjy namy Silumos punktuose, Sildymo ir karSto vandens sistemose atlikty svarbesniy

darby sarasas

Eil. .. Darby atlikimo Pastabos
Darby pavadinimas .
Nr. terminas

1 | Pastato Silumos punkto jrenginiy apzitra, Silumos punkte esanciy jrenginiy veikimo 1 karta per savaitg Visuose pastatuose
patikrinimas ir pastebéty sutrikimy pasalinimas

2 | Atnaujintuose Silumos punktuose naudojamy automatiniy reguliatoriy periodiné apziiira, ju 1 karta per metus Visuose pastatuose
biikles, veikimo tikrinimas, judanciy daliy valymas ir tepimas, reguliavimo elementy
koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti

3 | Silumos punkto veikimo parametry kontrolé (j $ildymo sistema tiekiamo ir i3 jos grazinamo | 1 karta per savaite Visuose pastatuose
Silumnesio temperattros kontrolé ir i patalpas tiekiamo karsto vandens ir recirkuliacinio
vandens temperatiiry kontrol¢), i Sildymo sistema tiekiamo ir grazinamo i$ jos Silumnesio
parametry atitikimo pastatui patvirtintam temperatiiros grafikui kontrol¢, ju korekcija esant
nuokrypiams

4 [raSymas i Silumos punkte esanti zurnala duomeny apie Silumnesio ir kar§to vandens 1 karta per savaitg Visuose pastatuose
parametrus (temperatiira ir slégj) bei apskaitos prietaisy rodmenis apie pratekéjusi per
Silumos punkta Silumnesio kieki, suvartota Silumos kieki bei susildyto vandens kieki (jeigu
irengtas jo apskaitos prietaisas)

5 | Atsiskaitomojo Silumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plomby vizualiné apzitira, Silumos | 1 karta per savaite Visuose pastatuose
apskaitos prietaiso rodmeny nuraSymas

6 | Filtry ir purvo rinktuvy apziiira, iSvalymas ir praplovimas 1 karta per 2 savaites | Visuose pastatuose

7 | Atjungimo armatiiros einamasis smulkus remontas (rieboksliy sutepimas, paverzimas) [rangos Visuose pastatuose

charakteristikoje
nurodytu

periodisSkumu




Eil. Darby pavadinimas Darby a_tlikimo Pastabos
Nr. terminas
8 | Atjungimo, reguliavimo ir balansavimo nefunkcionuojan¢ios armatiiros atjungimo ir (ar) Pagal poreiki Lazdijuose: Dainavos
pakeitimo, o esant reikalui, irengimo darbai g. 3,11, 12, 13,
Vilniaus g. 3, 4, Seiny
g. 5,22, Dzuky g. 9,
15, 17, M.Gustaicio g.
5, 11, 13, Senamiescio
g.3,9, Seiny g. 3.
Veisiejuose: Vilties g.
20, Vilties g. 22,
Vilties g. 22a ,
Vilties g. 32-1,
Vilties g.32-2,
Ateities g. 3-1,Ateities
g. 5, Kailiniy g.3,
Ryto g. 23, Radvily
g.23
9 | Sildymo ir karsto vandens sistemos naudojamos $iluminés galios koregavimas reguliuojant 2 kartus per savait¢ | Visuose pastatuose
Silumos punkto jrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektu
valdytojo pageidavimus, nepazeidziant higienos normy
10 | Silumos punkto patalpos elektros jrenginiy, susijusiy su ildymo ir karsto vandens sistemos | Pagal poreiki Visuose pastatuose
darbu, priezitira, o esant reikalui, remontas
11 | Silumos punkto patalpos elektros jrenginiy varzy matavimas 1 karta per metus Visuose pastatuose
12 | Sildymo ir kar$to vandens sistemos paleidimas ir nuorinimas Pagal poreiki Visuose pastatuose
13 | Silumos punkto hidraulinis i§bandymas 1 karta per metus Visuose pastatuose
14 | Silumos punkty patalpose jrengty siurbliy apZitira, smulkus remontas Pagal poreiki Visuose pastatuose
15 | Tiesioginio veikimo kontrolés ir matavimo prietaisy priezitira ir manometry metrologiné Metrologijos Visuose pastatuose
patikra, susidévéjusiy prietaisy pakeitimas Istatyme ir jo
igyvendinima
lydinciy teisés akty
numatytu
periodiSkumu
16 | Avarijy Silumos punkto, kar$to vandens ir Sildymo sistemose (srieginiy jung¢iy suverzimas, | Pagal poreiki Visuose pastatuose

apkaby uzdéjimas, itrukimy suvirinimas, susidévéjusiy per 0,4 m ilgio vamzdziy pakeitimas)
lokalizavimo ir likvidavimo darbai




Eil. Darby pavadinimas Darby a_tlikimo Pastabos
Nr. terminas
17 | Silumos punkto, karsto vandens ir $ildymo $ilumos izoliacijos apziiira, atsitiktinis Pagal poreiki Visuose pastatuose
sudrékusios izoliacijos viety nustatymas, pazeisty ir atsilaisvinusiy izoliacijos viety per 0,40
m ilgio pritvirtinimas
18 | Silumos punkto, karsto vandens ir $ildymo vamzdyny ir armatiiros izoliacijos 0,40 m ilgio, | Pagal poreiki Lazdijuose: Vilniaus
pazeistos eksploatavimo metu, atkiirimas g. 4,5, Kauno g. 3, M.
Gustaicio g. 5, Sody g.
10, Dzuky g. 9, 13,
15.
Veisiejuose:
Ateities g. 5,
Radvily g. 23, Radvily
g.17 g., Vilties g 28,
Ryto g.23
19 | Optimaliy valdymo programuy nustatymas, programy keitimas pagal namo jgaliotinio, 2 kartus per savaitg | Visuose pastatuose
savininko ar Bendrojo naudojimo objekty valdytojo pageidavimus, bet nepazeidziant
higienos normy
20 | Vamzdyny, balansinés ir uzdaromosios armatiiros zenklinimas nustatytose vietose Pagal poreiki Visuose pastatuose
21 | Silumos ir kar$to vandens siurbliy vir§ijamo triuk§mo ir vibracijos nustatymas 1 karta per metus Visuose pastatuose
(nereikalaujantis specialiy prietaisu), guoliy ir rieboksliy apziiira, sandarumo patikrinimas,
atsilaisvinusiy jung¢iy ir blogu kontakty, itampos, pavaros patikrinimas, varikliy perkaitimo
nustatymas
22 | Sugedusiy Sildymo arba karsto vandens tiekimo siurbliy, Silumokaiciy ar kity jrengimuy Pagal poreiki Pakeisti Sildymo ir
kapitalinis remontas arba pakeitimas kar$to vandens
siurbliai - Lazdijuose:
Vilniaus g. 3, Seiny g.
22, M. Gustaicio g.
13.
Veisiejuose: Vilties g.
28, Rytog.23,
23 | Automatizuoto Silumos punkto reguliatoriaus/valdiklio sudedamyjy daliy profilaktika, Pagal poreik Visuose pastatuose
remontas ar jy pakeitimas
24 | Duomeny apie pastebétus jrenginiy veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos Salinant, kitas | Pagal poreiki Visuose pastatuose

profilaktikos priemones ar neperiodinius parametry reguliavimo darbus jraSymas i Silumos
punkte esanti Zurnala




Eil. .. Darby atlikimo Pastabos
Darby pavadinimas .
Nr. terminas
25 | Silumos tiekéjo dispecerio informavimas apie pastebétus §ilumnesio parametry nuokrypius Pagal poreiki Visuose pastatuose
Silumos perdavimo tinkle (jvade) ir Silumos apskaitos prietaiso sutrikimus
26 | Silumos mazgo techninés dokumentacijos, instrukcijy ir schemy rengimas, atnaujinimas ir Pagal Siame ApraSe | Visuose pastatuose
iSkabinimas apskaitos mazge nustatytus
reikalavimus
27 | Karsto vandens sistemos vamzdyno magistraliy, atSaky, stovy ir jrenginiy buiklés tikrinimas. | 1 karta per metus Visuose pastatuose
Bendrojo naudojimo karsto vandens tiekimo vamzdziy apziiira iki atsiSakojimo { patalpos
vidaus tinkla
28 | Karsto vandens tiekimo sistemos irenginiy (uzdaromosios ir balansavimo armatiros bei kity | Pagal poreiki Visuose pastatuose
kar$to vandens sistemos jrenginiy) kapitalinis remontas arba pakeitimo darbai
29 | Salto vandens skaitikliy pries karSto vandens Silumokaiti rodmeny nuraSymas 1 karta per savaitg Visuose pastatuose
30 | Blogai Sylanciu vonios Sildytuvy Sildymo efekto atkiirimas, jeigu tai nereikalauja sistemos Pagal poreiki Visuose pastatuose
kapitalinio remonto
31 | Sildymo sistemos vamzdyno magistraliy, atSaky ir stovy jungéiy prie magistraliy ir jrenginiy | 1 karta per ménesij Visuose pastatuose
(iskaiCiuojant atjungiamaja ir balansavimo armatiira) apziiira ir biiklés tikrinimas Sildymo sezono metu
ir pries Sildymo
sezona
32 | Sildymo sistemos praplovimas 1 karta per keturis Visuose pastatuose
metus
33 | Sildymo sistemos hidraulinis i§bandymas 1 karta per metus Visuose pastatuose
34 | Akliy, apsauganciy namo Sildymo sistema nuo padidinto slégio lauko tinkly hidraulinio Pagal poreiki Visuose pastatuose
bandymo metu, jrengimas Silumos punktuose prie jvadiniy sklendziy /atliekant Silumos
trasy hidraulinius
bandymus
35 | Kiaury radiatoriy butuose nuémimas, akliy arba Silumnesio cirkuliacijos jung€iy irengimas Pagal poreiki arba Lazdijuose: M.
vietoj nuimto radiatoriaus buto ar kity patalpy | Gustaicio g. 5, Dziky
savininko g. 13, Vilniaus g 4.
pageidavimu Veisiejuose:
Ateities g. 5
36 | Sildymo sistemos jrenginiy (uzdaromosios ir balansavimo armatiiros bei kity ildymo Pagal poreiki Visuose pastatuose
sistemos jrenginiy, nepriskiriamy Silumos punkto jrenginiams) kapitalinis remontas arba
pakeitimas
37 | Blogai Sylanciy radiatoriy Sildymo efekto atk@irimas, jeigu tai nereikalauja sistemos Pagal poreiki Visuose pastatuose

kapitalinio remonto




Eil. Darby pavadinimas Darby a_thklmo Pastabos
Nr. terminas
38 | Silumos punkto patalpu remontas Pagal poreiki Visuose pastatuose




